Guteinformation geméaR Trinkwasserverordnung
BGBI. Il Nr. 304/2001 i.d.g.F., § 6

Puchenau
2. Halbjahr 2024

:Parameter Einheit Messwerte Grenzwert" Richtwert .
IKBE bei 22°Cin 1 mi - 14 - - | 17 . - _ 100
|KBE bei 37°C in 1 mi - 0 - 1 i - | 20
Coliforme Bakterien in 100m! | - O lalo i - | o
Escherichia Coli in 100l - 0o [-] 0o o -
Intest. Enterokokken in 100mi - 0 - 0 u 0 -

pH - Wert - 71| - | 74 E - 65-9,5
olektr. Leltahigkeit | pSlem | 705 | - | 710 | - 2500
Gesamtharte aH | 191 | - | 205 | - -
Karbonathérte °dH 154 | - | 156 | - -
Hartestufe LA i - n | - -
Calcium _mgl | 981 | - | 1048 - 400
Magnesium mg/l 235 | - 25,2 _‘ - 150 |
Natrium mg/l | 26,1 - 295 - 200
Kalium . mgh | 26 - 3,2 - 50
Bisen _..mgA | nn | - 0029, - . 02
'Mangan mg/! nn. | - | 0,002 - | 005
Ammonium mg/ n.n. -, hn | 50 | 0,5
Nitrat mgl | 136 | - 173 | 500 | -

Nt mg/l R ey N Wﬂo"' - |
Chiorid mgh  e22| - 743 . - | 200
Sulfat mgl | 30,4 | - 342 | 750 | 250

Die Messwerte wurden aus den Analysenergebnissen folgender Probenahmenstellen ermittelt:
Druckerhéhungsaniage Gartenstadt
Druckerhdhungsanlage Schiellstatte

Hochbehalter Hauserer
Hochbehélter Oberpuchenau

GemiaR § 6, Absatz 2 und 7 weisen wir darauf hin, dass diese Information allen Verbrauchem
{z.B. durch Informationsblatter der Gemeinde oder auf andere geeignete Wsise)

zur Kenntnis zu bringen ist.

Legenda:;
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Grad deutscher Harie

Tausendstel Gramm pro Liter

Millionstet Gramm pro Liter

Mikrosiemens pro Centimater

Koloniebildende Einheiten
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